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Напряжение должно подаваться на устройство через выключатель с промежутком между 
контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по элек
трическим данным устройства. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен. 

ш Во время работы агрегата исключите попадание посторонних предметов в воздуховоды.
Если же это случится, немедленно отключите агрегат от источника питания. Перед изъятием 
постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился, и случайное включение  
агрегата невозможно.

З. Расшифровка обозначения 

серия компактных приточных установок со встроенной автоматикой
тип нагревателя - электрический
присоединительный размер, мм
мощность нагревателя, кВт
число фаз вентилятора

4. Описание устройства
Приточные установки серии Еnergy Smart предназначены для обеспечения притока в помещениях 
небольших объемов: квартирах, офисах, магазинах и т. д. Установки можно монтировать 
непосредственно в обслуживаемых помещениях, в т.ч. за подвесным потолком. 

Принципиальная схема установки 

Наружныйвоздух 
с::::[> 

V - вентилятор приточного воздуха 

п _ Е - электрический нагреватель 
риточныи Р - фильтр наружного воздухавоздух 

с::::[> 

Установки серии Еnergy Smart изготавливаются в двойном компактном звукотеплоизолированном 
корпусе из листовой оцинкованной стали. Толщина изоляции 25 мм. 
Установка состоит из следующих элементов: 

- вентилятора, оборудованного высокоэффективной крыльчаткой с назад загнутыми лопатками и
асинхронным двигателем с внешним ротором IP44. Клеммная коробка IP44. Рабочее колесо уста
новлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с
рабочим колесом статически и динамически сбалансированы. Шариковые подшипники двигателя не
требуют техобслуживания. Двигатели имеют встроенное термореле с автоматическим перезапуском;

- воздухонагревателя, нагревательные элементы которого сделаны из нержавеющей стали. Возду
хонагреватели оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Реле первой ступени (с автома
тическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на выходе
из нагревателя достигает 60 °с. Реле второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение
нажатием кнопки, расположенной на корпусе нагревателя) срабатывает при температуре 90 °с.
Короб для электросоединений нагревателя имеет степень защиты IP44;

- фильтра, класс очистки EU4. Установка предназначена для монтажа непосредственно к круглым
воздуховодам. Присоединительные патрубки имеют резиновые уплотнения. Для удобства подсо
единения электрической проводки в установке имеются отверстия с сальниками;

- системы управления, позволяющей управлять скорость и температурой подаваемого воздуха.
Комплектуется выносным сенсорным пультом.
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Еnergy Smart  E  XXX - XX  MX



Ìîäåëü 
Ðàçìåðû, ìì Âåñ (äî 6 êÂò/ 

îò 9 êÂò), êã W H L D 

Еnergy Smart 160 450 490 860 160 33 /  -  
Еnergy Smart 200 470 550 880 200 39 /  - 
Еnergy Smart 250 520 590 900 250 53 / 55 
Еnergy Smart 315 570 640 950 315 58 / 60 
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8.1 Подключение электропитания 

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инстру
ментами согласно схемам соединений. Кабель электропитания должен соответствовать мощности 
установки. Автоматический выключатель также должен соответствовать мощности и номинальному 
потребляемому току установки. 
r7! Необходимо: 

tL!...J проверить соответствие электрической сети данным, указанным на установке; проверить 
электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности; 
проверить направление движения воздуха. 
Важно: 

установку необходимо заземлить 

8.2 Схема подключения установки 

Energy Smart
1 фаза

Energy Smart
2 фазы

Energy Smart
3 фазы

Жёлто-зеленый
Синий
Коричневый
Чёрный

Жёлто-зеленый
Синий

9. Система управления
Технические данные 

Белый
Чёрный
Коричневый

Напряжение питания: ........................................... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ....... , .. 230 В~/400В~, 50-60 Гц 
Управление двигателями вентиляторов: 

1) АС (стандартный) ........................................................................... , .. трансформатор, 3 скорости 
2) ЕС (с электронной коммутацией) ........................................................ , .. выход 0 ... 10 В, плавный 

Управление электроприводами воздушной заслонки ......................................... , .. 230 В~, 50-60 Гц 
Управление нагревателем .......................................................... , .. оптосимисторное, макс. ток 20 А 
Типы нагревателей: 

1-фазный, 230В ................................................................................... ., .... , .. макс. мощность 3,2 кВт 
2-фазный, 400В ............. ,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,, макс. мощность 6 кВт 
3-фазный, 400В ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,, макс. мощность 15 кВт 

Тип используемого датчика температуры ......... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , .............................. NTC 10 kOm 
5 цифровых входов 
Дистанционный пульт ТРС,,,,,,, .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , .. , , , , , , , обязательно 
Интерфейс связи ............. ,,,,,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ModBus 
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Жёлто-зеленый
Синий
Коричневый
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LED MHIIMK31.1MH Ha 
DnMC3HMe LED MHIIMK31.1MM 

nnare ynpaeneHMH 

LED1 BeHrnmnop pa6oraer Ha 1 cKopocrn. 

LED2 BeHrnmnop pa6oraer Ha 2 CKopocrn. 

LED3 BeHrnnsirop pa6oraer Ha 3 cKopocrn. 

LED4 np�6op BKfllO'leH. 

LED5 + LED6 3neKTP��eCK�� HarpeBaTeflb aKrnBeH 

B pa6o�eM COCTOSIH�� M�raer c nep�OA��HOCTblO 1 pa3 B ceKYHAY- B cny�ae aea-

LED7 p��HO� C�Tya11�� KOfl��eCTBOM nep�OA��eCK�X BCnblWeK noKa3blBaeT KOA asap��-

Hanp�Mep, B cny�ae asap�� A4, CBeTOA�OA nep�OA��eCK� BCnblX�BaeT 4 pa3a. 

YnpaeneHMe ModBus 

Pa6o��e perncrpbl ModBus ycrpo�crea pacn�caHbl B np�no>KeH�� ModBus. np� ynpasneH�� �epe3 

ModBus, ycraHOBfleHHble 3Ha�eH�SI qJ�KC�PYIOTCSI B :3HeproHe3aB�C�MO� naMSIH1 KOHTponnepa. TaK�M 

o6pa30M nocne OTKfllO�eH�SI n�TaH�SI �fl� nepe3arpy3K� C�CTeMbl pa6ora ycrpo�CTBa BOCCTaHaBfl�Ba

eTCSI B npe>KHeM pe>K�Me. 

12.YntnM331..1MH
no OKOH�aH�� cpoKa cny>K6bI arperar cneAyer yrnn�3�poearb. noAp06HylO �Hq:iopMal.\�IO no yrnn�3al.l�� 

arperara Bbl MO>Kere nony��Tb y npeACTaB�rnnsi MecrHoro opraHa enacrn. 

13. CepTM(IJMK31..1MH
npOAYKL\�SI coornercrnyer rpe6oBaH�SIM HOpMarnBHblX AOKyMeHTOB: 

TP TC 010/2011 «O 6e3onacHocrn Maw�H � o60PYAOBaH�si». 

,QeKnapal.\�H coornercrn�si: ЕАЭС № RU Д-RU.AB24.B.04091;

CpoK Ae�crn�si: c 25.10.2017 no 24.10.2022 
,QeKnapal.\�SI 06HOBflSleTCSI perynsipHO. 

3asis�renb: 000 «3aBOA BKO» 601010, BnaA�M�pcKasi o6n, K�p>Ka�cK�� p-oH, r.K�p>Ka�, 

MKp. KpaCHbl� 0Krn6pb, yn. nepBOMa�cKaSI, A- 1, Pocc��CKaSI qJeAePal.\�SI, orPH 1133316000861 

L-13roTOB�Tenb: 000 «3aBOA BKO» 601010, BnaA�M�pcKasi o6n, K�p>Ka�cK�� p-oH, r.K�p>Ka�, 

MKp. KpaCHbl� 0Krn6pb, yn. nepBOMa�cKaSI, A- 1, Pocc��CKaSI qJeAePal.\�SI. 

npereH3�� no Ka�ecrny He06XOA�MO HanpaBflSITb B cepB�CHbl� l.\eHTp. 

Teneq:ioH cepe�cHoro l.\eHrpa: +7 (985) 4770060 
E-mail: service@severcon.ru
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Energy Smart E 160-1,2 М1
Energy Smart E 160-2,4 М1

Energy Smart E 160-3,0 М1
Energy Smart E 160-5,0 М1
Energy Smart E 200-3,0 М1
Energy Smart E 200-5,0 М1
Energy Smart E 200-6,0 М1

Energy Smart E 250-3,0 М1
Energy Smart E 250-6,0 М1
Energy Smart E 250-9,0 М1
Energy Smart E 315-3,0 М1

Energy Smart E 315-6,0 М1
Energy Smart E 315-9,0 М1
Energy Smart E 315-12,0 М1
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